BANCO DE COSTA RICA

Licitacion Abreviada #2017LA-000003-01 “Remodelacion interna BCR
San Rafael de Escazu (Trejos Montealegre)”.

MODIFICACION #2

1. Se debe eliminar de los Documentos contractuales y Especificaciones Técnicas desde la pagina 150
hasta la 159, TODO el numeral 12. SOFTWARE DE ANALISIS DE SISTEMAS DE POTENCIA, NO se debe
cotizar absolutamente nada de este numeral, eliminar del presupuesto las siguientes lineas:

20 |Software de Analisis de Potencia Global $0,00

21 |Capacitacion de Software de Analisis de Potencia Global 0,00
Sotware de analisis de sistemas de potencia 0,00

1 Sotware de analisis de sistemas de potencia (1Visita) Visita 0,00
2. Se debe eliminar la linea 33 de la parte de Mobiliario

33 |BCR-SE Silones y mesa de espera segundo nivel Global 0,00
3. Se debe eliminar lo indicado en el parrafo 5 del punto #17.2 y el 18.2 de las especificaciones
técnicas,

Deberé estar legalmente inscrito ante el CFIA como empresa constructora y como patrono ante la CCSS'y
debe ser responsable de toda prestacion legal y riesgos del trabajo.
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